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Reg. No. 654/S-214

PROTOKOL O SKUSKE VZORIEK ODPADOVYCH VOD

Protokol evid. ¢islo: 18825

Strana / pocet stran 1/ 3

A — akreditovana, N -neakreditovana skiiska

Evidenéné ¢islo vzorky

41025/0

41125/0

41225/0

41325/0

41425/0

Oznacenie vzorky

pritok

aktiv. zmes1

aktiv. zmes2

aktiv. zmes3

odftok

Matrica odpadova voda

Zakaznik Obec Blatné, Sarfické 300/37, 900 82 Blatné, ICO; 00304671
Odber vykonany COV Blatné

Dna 22.5.2025

Vzorku odobral / ¢. protokolu o odbere

Ing. Kinder/ 17425

Datum prijatia vzorky 22.5.2025
Datum zacatia skusok 22.5.2025
Datum ukoncenia skiusok 27.5.2025
Vysledky skisok
Vzorka €.
41025/0 41125/0 41225/0 41325/0 41425/0
Parameter / rozmer / skiska
Chemicka spotreba kyslika mg/l A 974 - - - 80,8
Biochemicka spotreba kyslika mg/l A 430 - - - 11
Nerozpustené latky (105°C) mg/l A 420 4700 5000 3800 14
Amoniakalny dusik mg/l A 195 - - - 18,1
Teplota* °C A - 20,0 20,4 19,6 -
Rozpusteny kyslik* mg/I A - 0,5 25 1,0 -
Usaditelné latky* mli/l N - 720 750 680 -

Pouzité metddy, vysvetlivky, poznamky: rozpusteny kyslik podla ASTM D888 (SPP 06), meranie teploty podfa STN 757375
(SPP 05), CHSKcr— STN ISO 15705 (SPP 17), BSKs — STN EN SO 5815-1 ($PP 18), pocet riedeni/paraleliek = 1/1, NL 15 —
STN EN 872 (SPP 19)-(pouzité filtre zo sklenenych viaken s pérovitostou 1 ym Whatman GF/C), amoniakéiny dusik — SPP 15
(STN ISO 7150-1), * - terénna skuska, vykonané pri odbere vzoriek, skiska A — akreditovana, N — neakreditovana, skusky boli
vykonané na mieste odberu a na adrese laboratéria

UPOZORNENIE Vysledky st platné len pre uvedent vzorku ! Kopirovat alebo inak reprodukovat len casti zaznamu nie je dovolené !
Préce je mozné reklamovat do 10 dni od dorudenia protokolu.
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PROTOKOL O SKUSKE VZORIEK ODPADOVYCH VOD
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A — akreditovana, N -neakreditovana skuska

Evidenc¢né ¢islo vzorky 42025/0

Oznacenie vzorky zahusteny kal

Matrica Cistiarensky kal

Zakaznik Obec Blatné, Sarfické 300/37, 900 82 Blatné, ICO: 00304671
Miesto odberu COV Blatné

Dria 22.5.2025

Vzorku odobral / é. protokolu o odbere

Ing. Kinder / neakreditovany odber

Datum prijatia vzorky 22.5.2025
Datum zacatia skusok 26.5.2025
Datum ukoncéenia skusok 3.6.2025
Vysledky skisok

Vzorka €.

42025/0
Parameter / rozmer / skiska
Susina pri 105 °C % A(EX) 1,23
Arzén mg/kg susiny A(EX) <5,0
Kadmium mg/kg susiny A(EX) 0,65
Chrém mg/kg susiny A(EX) 16,1
Med’ mg/kg susiny A(EX) 266
Ortut’ mg/kg susiny A(EX) <0,30
Nikel mg/kg susiny A(EX) 12,4
Olovo mg/kg susiny A(EX) 10,9
Zinok mg/kg susiny A(EX) 700

UPOZORNENIE Vysledky st platné len pre uvedend vzorku ! Kopirovat alebo inak reprodukovat len asti zéznamu nie Je dovolené !
Préace je mozné reklamovat do 10 dni od dorucenia protokolu.
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PROTOKOL O SKUSKE VZORIEK ODPADOVYCH VOD

Protokol evid. ¢islo: 18825 Strana / pocet stran 3/ 3 A — akreditovana, N -neakreditovana skuska
Evidencné cislo vzorky 42025/0 (
Oznacenie vzorky zahusteny kal '
Matrica Cistiarensky kal
Zakaznik Obec Blatné, Sarficka 300/37, 900 82 Blatné, ICO: 00304671 :
Odber vykonany COV Blatné |
Dna 22.5.2025
Vzorku odobral / é. protokolu o odbere Ing. Kinder / neakreditovany odber
Datum prijatia vzorky 22.5.2025
Datum zacatia skiusok 26.5.2025
Datum ukoncenia skusok 3.6.2025
Vysledky skusok
Vzorka €. |
42025/0
Parameter / rozmer / skiiska
Term’ofolerantné koliformné B 154000
baktérie KTJ/g susiny A(EX)
Crevné enterokok’};TJ/g susing AEX) 122000
Dusik celkovy mg/kg susiny N 55600
Celkovy fosfor mg/kg susiny N 14900

Pouzité metédy, vysvetlivky, poznamky: susina — CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN EN
14346), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465 CSN EN 12880, CSN EN 14346, CSN 465735), Ortut -
CZ_SOP_D06_07_004 (C‘SN 75 7440, CSN 46 5735),Arzén, Kadmium, Chrém, Med, Nikel, Olovo, Zinok -
CZ_SOP_D06_07_006 (CSN EN ISO 11885, CSN EN 15410, GSN EN 15411), , Termotolerantné koliformné baktérie —
CZ_SOP_D06_04_324 (AHEM ¢. 1/2008), Crevné enterokoky (Fekélne sptreptokoky) — CZ_SOP_D06_04_325 (AHEM &.
1/2008, CSN EN ISO 7899-2), skiiska: A — akreditované, N — neakreditovana, A(EX) — akreditovana externa, * - parameter
Crevné enterokoky zodpoveda parametru Fekalne streptokoky, skisky boli vykonané na adrese laboratorii

Vzorky analyzoval Ing. Kinder, ALS Czech Republic, s.r.o.
Datum vystavenia protokolu 9.6.2025
Vypracoval: Ing. Peter Kinder Kontroloval: Ing. Miroslav Lopa$ovsky | Schvalil: Ing. Peter Kinder D/,)
manazér kva[,ty vedci laboratéria P ,
Ui /
& Aqual.aB...
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UPOZORNENIE Vysledky st platné len pre uvedent vzorku ! Kopirovat alebo inak reprodukovat’ len ¢asti zéznamu nie je dovolené !
Prace je mozné reklamovat do 10 dni od dorucenia protokolu.
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